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OCE'" ITALIA - IMFIANTO ELETTRICO LINEE DI STAMFA RESSO LISTITUTO

FPOLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - STABILIMENTO SALARIO - ROMA

Quadro elettrico per alimentazione blindo
Centralino PVC

Canala metallica L=75 x H=50 nuova a pavimento
Canala metallica 300x75 esistente

Tubazione in acciaio

Cassette di derivazione blindo FM250A

Scatola di derivazione in acciaio

Predisposizione dati

Blindo FM 250A

Calata su macchina con canalina in ferro zincato,
con staffe a pavimento e soffitto

Calata monofase sull' apparecchiatura con
tubazione in acciaio

Calata trifase sull' apparecchiatura con tubazione
in acciaio

Utenza trifase

Utenza monofase

LINEE DERIVATE DAL QUADRO PER ALIMENTAZIONE BLINDO
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1 Alimentazione BLINDO 250A 3x120+70+Tx70 FG7 - I -

LINEE DERIVATE DALLE CASSETTE DEL BLINDO 250A - DEDICATO LINEA OCE' VS7006
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F3 Alimentazione OCE' INLINE TURN BAR 5G6 FG7 G6 FG7
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Fo Alimentazione HUNKELER WB4 LIM. DA CS4-" IDE 3G4 FG7
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F11 Alimentazione SES A - 3G4 FG7
Fl12 Alimentazione MULLER MARTL W N 5G10 FG7 5G10 FG7
F13 Alimentazione MB PILE FEEDER 5G6 FG7 5G6 FG7
F14 Alimentazione IBIS DST2 5G10 FG7 5G10 FG7
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BUREAU VERITAS
Certification

SINCERT

“La folgore segue disarmata la via che 'uomo ad essa impone”
(ING.B.DALLE MOLLE - 1880)

0S30 CLASSIFICA Il

ASSISTAL
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